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23.56 m²23.56 m²

PokójPokój
poczekalnipoczekalni-1/02-1/02

12.55 m²12.55 m²

SzatniaSzatnia
personelupersonelu-1/05-1/05

6.63 m²6.63 m²
UmywalniaUmywalnia-1/06-1/06

22.92 m²22.92 m²

GabinetGabinet
gastroenterologicznygastroenterologiczny-1/01-1/01

29.24 m²29.24 m²

RezonansRezonans
magnetycznymagnetyczny
MRIMRI-1/08-1/08

15.74 m²15.74 m²
SterowniaSterownia-1/09-1/09

31.98 m²31.98 m²

RezonansRezonans
magnetycznymagnetyczny-1/10-1/10

15.93 m²15.93 m²
Pracownia RTGPracownia RTG-1/11-1/11 6.35 m²6.35 m²

SterowniaSterownia-1/12-1/12

14.82 m²14.82 m²

PomieszczeniePomieszczenie
technicznetechniczne-1/13-1/13

22.76 m²22.76 m²
KomunikacjaKomunikacja-1/14-1/14

34.22 m²34.22 m²
KomunikacjaKomunikacja-1/15-1/15

1.39 m²1.39 m²

KabinaKabina
przebieraniaprzebierania-1/17-1/17

29.40 m²29.40 m²

PrzygotowaniePrzygotowanie
pacjentapacjenta-1/18-1/18

4.41 m²4.41 m²
WC NPSWC NPS-1/19-1/19

4.08 m²4.08 m²

Pom.Pom.
porzporządkoweądkowe-1/21-1/21

24.83 m²24.83 m²
KomunikacjaKomunikacja-1/22-1/22

6.09 m²6.09 m²

PomieszczeniePomieszczenie
technicznetechniczne
RACKRACK-1/24-1/24

5.79 m²5.79 m²

PomieszczeniePomieszczenie
technicznetechniczne-1/25-1/251.62 m²1.62 m²

KabinaKabina
przebieraniaprzebierania-1/26-1/261.62 m²1.62 m²

KabinaKabina
przebieraniaprzebierania-1/27-1/27
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3%
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3%

9.36 m²9.36 m²
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hp=90.0cm

WO2WO2
150.0x 110.0

Witryna
specjalna w
technologii
klatki Faradaya
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SF4SF4

SF2SF2
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SF1SF1
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SF3SF3

SF1SF1

otwór technologiczny

klatka Faradaya zgodnie z 
technologią producenta

otwór w ścianie 
dostosowany do 
drzwi do klatki 
Faradaya

SM1SM1

SM2SM2

SM2SM2

SM3SM3

SM3SM3

SM3SM3

SM3SM3

SM2SM2

SM3SM3

SM1SM1

SM1SM1

SM1SM1

SM1SM1

SM1SM1

SM1SM1

SM2SM2 SM3SM3

Ściana murowana do zamurowania 
po wstawieniu rezonansu i maszyny 
TK. Rozmiar części murowanej 
potwierdzić z producentem 
urządzeń. Szerokość 356cm

4.84 m²4.84 m²
WC NPSWC NPS-1/20-1/20
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Drzwi windy
EIS 30

-3.50 m

Drzwi windy
EIS 30

Drzwi windy
EIS 30

S-1
rys.A40

otworowanie
szer.: 60.0cm,  wys.:15.0cm
h krawędzi dolnej: 298.0cm

otworowanie
szer.: 150.0cm,  wys.:46.1cm
h krawędzi dolnej: 223.0cm

obudowa 
szachtu pod 
sufitem REI120

otworowanie
szer.: 50.0cm,  wys.:50.0cm
h krawędzi dolnej: 268.0cm

otworowanie
szer.: 30.0cm,  wys.:30.0cm
h krawędzi dolnej: 248.0cm

szacht
szerokość: 53.0 cm
głębokość: 150.0 cm
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hp=90.0cm

WO1WO1
150.0x 110.0

35
6 otworowanie

szer.:15 cm,   wys.:15 cm
h krawędzi dolnej:273 cm

otworowanie
szer.:20 cm,   wys.:20 cm
h krawędzi dolnej:292 cm

otworowanie
szer.:40 cm,   wys.:18 cm
h krawędzi dolnej:274 cm

otworowanie
szer.:95 cm,   wys.:15 cm
h krawędzi dolnej:296 cm
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otworowanie
szer.: 15.0cm,  wys.:15.0cm
h krawędzi dolnej: 260.0cm

otworowanie
szer.: 18.0cm,  wys.:18.0cm
h krawędzi dolnej: 267.0cm
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otworowanie
szer.:18 cm,   wys.:18 cm
h krawędzi dolnej:295 cm

otworowanie
szer.:19 cm,   wys.:18 cm
h krawędzi dolnej:295 cm

otworowanie
szer.:12 cm,   wys.:12 cm
h krawędzi dolnej:300 cm

18 86 12 32
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64

otworowanie
szer.:12 cm,   wys.:12 cm
h krawędzi dolnej:300 cm
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19.39 m²19.39 m²

Sterylizacja -Sterylizacja -
strefa brudnastrefa brudna-1/39-1/39

4.77 m²4.77 m²
MagazynMagazyn-1/42-1/42

5.10 m²5.10 m²

PomieszczeniePomieszczenie
mycia wózkówmycia wózków-1/46-1/46

19.34 m²19.34 m²

Sterylizacja -Sterylizacja -
strefa sterylnastrefa sterylna
+ magazyn+ magazyn-1/47-1/47

29.02 m²29.02 m²
KomunikacjaKomunikacja-1/48-1/48

9.64 m²9.64 m²

PomieszczeniePomieszczenie
opisówopisów-1/49-1/49

hp=90.0cm
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2.13 m²2.13 m²
MagazynMagazyn-1/50-1/50

31.00 m²31.00 m²

Sterylizacja-Sterylizacja-
strefa czystastrefa czysta-1/53-1/53

11.76 m²11.76 m²
Pokój socjalnyPokój socjalny-1/07-1/07
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1.69 m²1.69 m²
Śluza U-FŚluza U-F-1/29-1/29

1.82 m²1.82 m²
Śluza U-FŚluza U-F-1/32-1/32

1.41 m²1.41 m²
WCWC-1/44-1/44

1.41 m²1.41 m²
WCWC-1/45-1/45

10.89 m²10.89 m²

MagazynMagazyn
czysty +czysty +
ekspedycjaekspedycja-1/34-1/34

206

22.91 m²22.91 m²

GabinetGabinet
gastroenterologicznygastroenterologiczny-1/57-1/57

6.80 m²6.80 m²

MycieMycie
endoskopówendoskopów-1/58-1/58

5.29 m²5.29 m²

MycieMycie
endoskopówendoskopów-1/59-1/59

4.64 m²4.64 m²
ŁazienkaŁazienka-1/60-1/60

4.64 m²4.64 m²
ŁazienkaŁazienka-1/61-1/61

17.36 m²17.36 m²
MagazynMagazyn-1/62-1/62

4.84 m²4.84 m²

Śluza U-F +Śluza U-F +
strefa przyjęćstrefa przyjęć-1/54-1/54
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myjnia dezynfekująca
przelotowa

myjka ultradźwiękowa

zlew

stanowiska pakietowania

sterylizator przelotowy

drzwi z oknem
podawczym;
droga transportu
urządzeń
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kolumna endoskopowa
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